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玄海原子力発電所における火災の発生について 

 

 本日（9 月 24 日）、九州電力から以下のとおり報告がありましたのでお知
らせします。 

 

・本日、13 時 40 分頃、九州電力玄海原子力発電所 3号機の所内変圧器前に設

置している仮設の分電盤で火災が発生したため、消火器を使用して消火し

た。 

・13 時 50 分に消防機関へ連絡し、14 時 35 分、同消防により消火が確認され

た。 

・原因については、現在、調査中。 

・現在定期検査中の 3 号機及び運転中の 4 号機をはじめ、玄海原子力発電所

内の他の施設に異常はなく、放射性物質の放出もない。 
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