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九州電力玄海原子力発電所４号機において 

原子炉が自動停止しました 

 

 

 本日（１０月４日）、九州電力株式会社から、以下のとおり連絡がありました。 

 

玄海原子力発電所４号機において、本日１３時４０分、通常運転中のところ、

「復水器真空異常低」の信号により蒸気タービンが停止したため、原子炉が自

動停止した。 

このことによる、環境への放射性物質の影響はない。 

詳細な原因は調査中。 

 なお、原子炉は正常に冷却されている。 

 

 

 県としては、九州電力に対し、徹底した原因調査を行い、対策に万全を期す

よう要請しました。 
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